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Centrala wentylacyjna
0,42 kW

wywiew z sali
600m³/h

nawiew do sali
800m³/h

wyrzutnia dachowa
D315

czerpnia ścienna
D315

2PT

PODDASZE­ INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI.

1: 100

mgr inż. Anna Wolska            nr upr. 113/DOŚ/07

31.07.2026

EKOINŻYNIERIA Anna Wolska
ul. Wolności 39B lok. 1/9; Jelenia Góra

tel. 75/64 10 700; 660701161
email: ekoinzynieria.wa@gmail.com

mgr inż. Maciej Misztak                nr upr. 332/DOŚ/12

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gruszkowie
wraz z rozbudową o wiatrołap, przebudową pomieszczeń
socjalno-sanitarnych na działce nr 69 oraz infrastrukturą
techniczną i komunikacyjną na działce nr 141


