
9.52:15.88
7.1 / 7.1 m

ARBLN01621

3.2

9.52:15.88
1.8 / 8.9 m

ARBLN01621

3.2

9.52:15.88
8.9 / 17.8 m

ARBLN01621

3.2

6.35:12.7
2.0 / 19.8 m

[i01] IDU-2
ARNU12GSJC4
(C:2.93/ H:3.09 kW)
0F2.0

6.35:12.7
2.9 / 20.7 m

[i02] IDU-3
LZ-H080GXN4
(C:5.20/ H:5.24 kW)
0F3.0

6.35:12.7
2.8 / 11.7 m

[i03] IDU-2
ARNU12GSJC4
(C:2.93/ H:3.09 kW)
0F2.0

6.35:12.7
2.0 / 9.1 m

[i04] IDU-1
ARNU05GSJC4
(C:1.33/ H:1.39 kW)
0F2.0

Facility ID : ODU-1-1
Model : ARUN050LSS0
Combination : ARUN050LSS0
ODU Capacity(C/H) : 12.39/ 12.80 kW
Precharged Refrigerant : 3.0 kg
Additional refrigerant : 2.22 kg
Install Location : 0F

3PT

ROZWINIĘCIE­ INSTALACJA KLIMATYZACJI.

1: 100

mgr inż. Anna Wolska            nr upr. 113/DOŚ/07

31.07.2026

EKOINŻYNIERIA Anna Wolska
ul. Wolności 39B lok. 1/9; Jelenia Góra

tel. 75/64 10 700; 660701161
email: ekoinzynieria.wa@gmail.com

mgr inż. Maciej Misztak                nr upr. 332/DOŚ/12

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gruszkowie
wraz z rozbudową o wiatrołap, przebudową pomieszczeń
socjalno-sanitarnych na działce nr 69 oraz infrastrukturą
techniczną i komunikacyjną na działce nr 141


